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1. Загальні відомості і вихідні дані для розрахунку  
 
Спіральні теплообмінники находять широке застосування в 
різних галузях промисловості. Вони виготовляються відповідно 
до побажань замовника для використання в якості нагрівників, 
охолоджувачів, рекуператорів, конденсаторів або випарників. 
Спіральні теплообмінники ідеально підходять для роботи з 
«проблемними рідинами», такими, як стічні води, гідросуміші, 
в’язкі рідини, рідини з волокнами і твердими частинками, а та-
кож там, де рідини повинні конденсуватися або випаровуватися 
при низьких перепадах тиску. 
До конструкції теплообмінних апаратів пред’являють ряд 
вимог: вони повинні відрізнятися простотою, зручністю монта-
жу і ремонту. У ряді випадків конструкція теплообмінника по-
винна забезпечувати за можливістю менше забруднення поверх-
ні теплообміну і бути легко доступною для огляду і ремонту. 
Цім вимогам відповідають спіральні теплообмінники, в 
яких поверхня теплообміну утворюється двома листами, які 
скручені у спіралі і утворюють два спіральних прямокутних ка-
нали, по яким рухаються теплоносії. Внутрішні кінці спіралей 
закінчуються роздільною перегородкою – керном. Для придання 
спіралі жорсткості і фіксації відстані між ними слугують мета-
леві прокладки. Система каналів закрита з торців кришками. 
Переваги спіральних теплообмінників: 
– компактність; 
– можливість пропускання обох теплоносіїв з високими 
швидкостями, що забезпечує великий коефіцієнт тепло-
передачі; 
– малий гідравлічний опір порівняно з іншими типами 
поверхневих теплообмінників; 
Недоліками спіральних теплообмінників є: 
– складність виготовлення і ремонту; 
– придатність для роботи під надлишковим тиском не бі-
льше 0,6 МПа. 
Спіральні теплообмінники використовують як для теплооб-
міну між двома рідкими теплоносіями, так і для теплообміну 
між парою, що конденсується, і рідиною. 
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В якості гріючого агента в теплообмінниках часто викорис-
товують насичену водяну пару, яка має цілий ряд позитивних 
якостей: 
– високий коефіцієнт тепловіддачі; 
– велика кількість тепла, яке виділяється при конденсації 
пари; 
– рівномірність обігріву, тому що конденсація пари від-
бувається при постійній температурі; 
– легке регулювання обігріву. 
При охолодженні в теплообмінниках в якості холодоагенту 
може використовуватися річкова або артезіанська вода, а у ви-
падку, коли необхідно отримати температуру нижче 5 С, засто-




Виконати розрахунок спірального теплообмінника для охо-
лодження заданої рідини при масовій витраті G1 (m/год) від тем-
ператури кипіння t1н до кінцевої температури t1к  за допомогою 
води з початкової температурою t2н і кінцевої температу- 
рою t2к. 
Чисельні значення вихідних даних визначаються за двома 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Кінцева тем-
пература 
рідини t1к, С 
25 30 35 20 22 27 24 20 23 28 
Початкова 
температура 
води t2н, С 
15 18 15 12 16 17 19 14 20 16 
Кінцева тем-
пература 
води t2к, С 
60 65 70 45 50 68 58 55 62 64 
 
3. Вибір конструкційного матеріалу 
 
Так як задана рідина є корозійно-активною речовиною, то 
в якості конструкційного матеріалу для основних деталей  виби-
раємо нержавіючу сталь Х18Н10Т ГОСТ 5632-72, яка стійка до 
агресивних середовищ з температурами до 600 С. 
 
4. Технологічна схема 
 
Рис. 1. Технологічна схема спірального теплообмінника 
 
Задана рідина, за допомогою відцентрового насоса Н, пода-
ється в спіральний теплообмінник ТС, де охолоджується за ра-
хунок нагрівання води, і потім самопливом поступає в прийма-
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льну ємність ПЕ. Вода, що виходить з теплообмінника, скида-
ється в каналізацію або використовується в якості оборотної. 
 
5. Технологічний розрахунок 
 
5.1 Середня різниця температур 
Температура кипіння заданої речовини t1н визначається з 
таблиці [1, c. 541] або з таблиці А.1 додатка А. 
Приймаємо протитечійний режим руху теплоносіїв, тоді 
більша різниця температур 
tб = t1н – t2к,                                       (1) 
а менша різниця 
tм = t1к – t2н.                                      (2) 
Відношення tб/tм =       отже, середня рушійна сила про-












.                                  (3) 
Середня температура води 
t2ср = (t2н + t2к )/2.                                 (4) 
Середня температура заданої рідини 
t1ср = t2ср + tcр.                                    (5) 
 
5.2 Теплове навантаження апарату 
Кількість теплоти, яка віддається заданою рідиною, стано-
вить 
Q = G1c1(t1н - t1к),                                 (6) 
де c1 – теплоємність бензолу при температурі t1ср [1, c. 562 ], або 
за рисунком А.1 додатка А; G1 – масова витрата заданої рідини, 
кг/с. 
 
5.3 Витрата води з теплового балансу 
G2 = Q/[c2(t2к – t2н)],                             (7) 




5.4 Розмір каналів 
Задаємося швидкістю руху заданої рідини w1 = 1 м/с, тоді 
площа поперечного перерізу каналу 
S1 = G1/(1w1),                                    (8) 
де 1 – густина заданої рідини залежно від їх середньої темпера-
тури t1ср [1, с. 512], або таблиці А.2 додатка А. 
Ширину каналів b1 вибираємо з ряду значень 10, 12, 14,  
16 мм, тоді висота стрічки повинні бути 
h = S1/ b1.                                      (9) 
Згідно з ГОСТ 12067-80 висота стрічки повинна відпові-
дати  таким значенням 400; 500; 700; 1000: 1100; 1250 мм. 
Товщина стрічки  приймається з ряду 3,5; 3,9; 4,0; 6,0 мм 
пропорційно висоті стрічки. 
Ширина другого каналу приймається однаково з першим 
каналом, тобто b2 = b1. 
 
5.5 Коефіцієнт тепловіддачі від заданої рідини до стінки 
Еквівалентний діаметр прямокутного каналу 
d = 4R = 4bh/[2(b+h)] = 2bh/(b+h).                    (10) 
Швидкість руху заданої рідини 
w1 = G1/(bh1).                                  (11) 
Критерій Рейнольдса 
Re1 = w1d1/1,                                  (12) 
де 1 – коефіцієнт динамічної в’язкості заданої рідини [1, с. 516] 
або таблиця А.3. додатка А залежно від середньої температури 
t1ср. 
Критерій Нусельта 
Nu1 =  
0,250,8 0,43
1 1 1 10,021Re Pr Pr / Prст .                    (13) 
Критерій Прандтля 
Pr1 = c11/λ1,                                     (14) 
де λ1 – теплопровідність заданої рідини (Вт/(м·К)) [1, c. 561] 
або рис. А.2 додатку А. 
Приймаємо в першому наближенні  
0,25
1 1Pr / Prст  = 1, зна-
ходимо значення Nu1 і визначаємо коефіцієнт теплопередачі 
(Вт/(м
2·К)) 




5.6 Коефіцієнт тепловіддачі від стінки до води 
Швидкість руху води 
w2 =G2/(bh2),                                    (16) 
де 2  густина води (кг/м
3
), визначається з [1, с. 537] або таблиці 
Б.1 додатку Б залежно від середньої температури води t2ср. 
Критерій Рейнольдса 
Re2 = w2d2/2,                                  (17) 
де 2 – коефіцієнт динамічної в’язкості води (Па·с), [1, с. 537] 
або  з таблиці Б.1 додатку Б залежно від середньої температури 
води t2ср. 
Критерій Нусельта 
Nu1 =  
0,250,8 0,43
2 2 2 20,021Re Pr Pr / Prст  
Критерій Прандтля Pr2 визначається з [1, с. 537] або з таб-
лиці Б.1 додатку Б залежно від середньої температури води t2ср. 
Приймаємо в першому наближенні  
0,25
2 2Pr / Prст  = 1, тоді 
коефіцієнт тепловіддачі (Вт/(м
2·К)) 
2 = Nu2λ2/d,                                  (18) 
де λ2 – теплопровідність води, визначається з [1, с. 537] або з 
таблиці Б.1 додатку Б залежно від середньої температури води 
t2ср. 
 







    ,                               (19) 
де λст – теплопровідність нержавіючої сталі (Вт/(м·К)), яка ви-
значається з [1, с. 529] або з таблиці В.1 додатку В; r1, r2 – теп-
лові опори забруднень (м
2·К/Вт), які визначаються з [1, с. 531] 
або з таблиці В.2 додатка В. 
 








.                                   (20) 
Уточнюємо значення коефіцієнта теплопередачі. Знахо-
димо температуру стінки: 
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tcт1  = tср1 – Кtcp/1,                                  (21) 
tcт2  = tср2 + Кtcp/2.                                  (22) 
Уточнюємо коефіцієнти тепловіддачі при відповідній те-
мпературі стінки, знаходячи критерії Прандтля Pr1ст і Pr2ст з таб-
лиці Б.1 додатку Б, і використовуючи формули 
1ут =  
0,25
1 1 1Pr / Pr ст ,                               (23) 
2ст =  
0,25
2 2 2Pr / Pr ст .                              (24) 









.                                   (25) 
Перевіряємо температуру стінки 
tcт1  = tср1 – Кtcp/1,                                  (26) 
tcт2  = tср2 + Кtcp/2.                                  (27) 
З’ясувати, чи отримані значення близькі до раніш розра-
хованих в першому наближенні. 
 
5.9 Поверхня теплообміну 
F=Q/(Ktср).                                       (28) 
Згідно ГОСТ 12067-80 при площі теплообміну F=20 м
2
 
ширина стрічки h = 500 мм, а при площі теплообміну F=50 м
2
 
ширина стрічки h = 1100 мм. Приймаємо ширину стрічки і кіль-
кість теплообмінників відповідно з зазначеними прикладами 
виконання теплообмінників. 
 
6. Конструктивний розрахунок 
 
6.1 Довжина спіралі 
l = F/(2h).                                    (29) 
6.2 Розрахунок штуцерів 
Приймаємо швидкість рідини в штуцері wшт = 1 м/с. 








 .                                     (30) 
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Приймаємо діаметр штуцера d1 стандартним, тобто най-
ближчій більший до визначеного з сортаменту сталевих труб (40 
або 65 мм). 








.                                   (31) 
Приймаємо діаметр штуцера d1 аналогічно попереднім ре-
комендаціям. 
 
6.3 Число витків спіралі 
Крок спіралей (м) 
у1 = у2 = b+ .                                (32) 
Приймаємо радіус піввитка з урахуванням штуцера х=0,2 








   
    
   
.                           (33) 
Число піввитків другої спіралі 
п2 = 
2
1 2 2 1
2 2 2
0,5 0,5 2у у х х у у l
у у y
      
    
   
.        (34) 
 
6.4 Діаметр апарата 
D = 2 [x+(n2 +1)y2–y1]+2/                     (35) 
Приймаємо діаметр апарата близький до розмірів за ГОСТ 
12067-80. 
 
6.5 Вибір опор апарата 
Маса теплообмінника 
m = m1 + mв + m2,                             (36) 
де m1 – маса спіралей, mв – маса води, яка заповнює апарат при 
гідро випробуванні; m2 – маса допоміжних елементів (фланців, 
штуцерів) 
m1  = 2hlст,                                    (37) 
де ст – густина сталі, ст = 7900 кг/м
3
, таблиця В.1 додатка В. 
mв = (D
2
h/4 – 2hl)в.                          (38) 
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m2 приймаємо 5% від основної ваги апарата. Тоді 
m = 1,05(m1 + mв)                                (39) 
Приймаємо для апарата дві 
опори у вигляді лап. Навантаження 
на одну опору (кН) 
G = m/2.                    (40) 
Вибираємо опору з допусти-
мим навантаженням 6,3 кН, конс-
трукція якої приводиться на рис. 2. 
 
6.6 Ущільнення каналів 
Кожний канал с однієї сторо-
ни заварюють, а з другої ущільню-
ють плоскою прокладкою, рис 3. 
Такий спосіб запобігає змішуванню 
теплоносіїв у випадку нещільності 
прокладки. Крім того, цей тип ущі-
льнення дозволяє легко очистити 
канали при їх забруднення. 
 
Рис. 3. Конструкція ущільнення спірального теплообмінника 
 
 
7. Гідравлічний розрахунок 
Задачею гідравлічного розрахунку є визначення гідраліч-
ного опору апарата і вибір насоса для подачі рідкого теплоносія. 
 
7.1 Гідравлічний опір апарата для заданої рідини (Па) 















  .                             (41) 
Швидкість заданої рідини в штуцері 
w1шт = G1/(0,785d1




.                                    (43) 
Тепер можливо знайти чисельне значення Р1 за формулою (41) 
 
7.2 Потрібний напір насоса: 
Н1 = Р1/(1g) + hг,                               (44) 
де hг – геометрична висота підйому рідини і втрати напору в пі-
двідному трубопроводі. Приймаємо hг = 3 м. 
Об’ємна секундна витрата розчину заданої речовини (м
3
/с) 
Q1 = G1/1.                                       (45) 
За цими двома величинами вибираємо хімічний відцент-
ровий насос марки                    з подачею Q =        м
3
/с і напором  
Н=          м згідно з даними [3, с. 38] або згідно з таблицею Г.1 
додатка Г.  
 
7.3 Гідравлічний опір для води (Па) 
Швидкість води в штуцері 
w2шт = G2/(0,785d2




.                               (47) 












  .                        (48) 
 
7.4 Необхідний напір для води 
Н2 = Р2/(2g) + hг.                                 (49) 
 
Об’ємна секундна витрата води 
Q2 = G2/2.                                       (50) 
По цих двох величинах вибираємо хімічний відцентровий 
насос марки                    з подачею Q =        м
3
/с і напором  
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Н=          м згідно  з даними [3, с. 38] або згідно з таблицею Г.1 
додатка Г. 
 
8. Розрахунок теплової ізоляції 
Приймаємо температуру зовнішньої поверхні стінки tcn2 
















                               (51) 
де λиз = 0,09 Вт/(м·К) – коефіцієнт теплопровідності теплоізо-
ляційного матеріалу згідно з таблицею В.1 додатка В 
в – коефіцієнт тепловіддачі від зовнішньої стінки до ото-
чуючого середовища 
в = 8,4 + 0,06tв,                               (52) 
де tв = tcn2 – tв. 
Приймаємо товщину теплової ізоляції кратною 5 мм. 
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Фізичні властивості органічних рідин 
 
Таблиця А.1 
Фізичні властивості деяких органічних рідин 
































































































































































































































































































спирт -50   0 С 
Йодистий етил 

























































Толуол -60  40 С 








Етиловий спирт 31 
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Таблиця А.2  
Густина рідких речовин і водних розчинів в залежності  









Азотна кислота, 100% 
         «      «        , 80% 
Аміак рідкий 




































































































































Кальцій хлористий, 25% 
розчин м- Ксилол 
Метиловий спирт, 100% 










































Натр їдкий, 50% розчин 
   «      «     , 40%       « 
   »      »     , 30%       « 
   «      «     , 20%       « 






















































































Сірчана кислота, 98% 
    «            «        , 92% 
    «            «        , 75% 










































Соляна кислота, 30% 
Толуол 
Оцтова кислота, 100% 














































































Етиловий спирт, 100% 
       «            «    ,  80% 
       «            «    ,  60% 
       «            «    ,  40% 












































Коефіцієнти динамічної в’язкості для рідких речовин 
і водних розчинів 
         
Речовина -20 С 0 С 20 С 40 С 60 С 80 С 100 С 120 С 
Азотна кислота, 100% 
    «            «      , 50% 
Аміак рідкий 






































































































































Метиловий спирт, 100% 


































Натр їдкий, 50% 
    «       «   ,  40% 
    «       «   ,  30% 
    «       «   ,  20% 













































































Сірчана кислота, 98% 
     «           «        , 92% 
     «           «        , 92% 










































Соляна кислота, 30% 
Толуол 
Оцтова кислота, 100% 























































































Етиловий спирт, 100% 
     «           «        , 80% 
     «           «        , 60% 
     «           «        , 40% 


















































































































































Фізичні властивості води 
 
Таблиця Б.1 


































0 0,006 999,9 0,00 4,212 55,1 13,1 1,789 -0,63 756,1 13,67 
10 0,012 999,7 42,04 4,191 57,4 13,7 1,306 0,70 742,0 9,52 
20 0,023 998,2 83,91 4,183 59,9 14,3 1,006 1,82 728,3 7,02 
30 0,042 995,7 125,7 4,174 61,8 14,9 0,805 3,21 712,2 5,42 
40 0,073 992,2 167,5 4,174 63,5 15,3 0,659 3,87 696,3 4,31 
50 0,123 988,1 209,3 4,174 64,8 15,7 0,556 4,49 676,9 3,54 
60 0,199 983,2 251,1 4,179 65,9 16,0 0,478 5,11 662,2 2,98 
70 0,312 977,8 293,0 4,187 66,8 16,3 0,415 5,70 643,5 2,55 
80 0,473 971,8 335,0 4,195 67,4 16,6 0,365 6,32 625,9 2,21 
90 0,701 965,3 377,0 4,208 68,0 16,8 0,326 6,95 609,2 1,95 
100 1,013 958,4 419,1 4,220 68,3 16,9 0,295 7,52 588,6 1,75 
110 1,43 951,0 461,4 4,233 68,5 17,0 0,272 8,08 569,0 1,60 
120 1,98 943,1 503,7 4,250 68,6 17,1 0,252 8,64 549,4 1,47 
130 2,70 934,8 546,4 4,266 68,6 17,2 0,233 9,19 529,0 1,36 
140 3,61 926,1 589,1 4,287 68,5 17,2 0,217 9,72 507,1 1,26 
150 4,76 917,0 633,2 4,313 68,4 17,3 0,203 10,3 488,6 1,17 
160 6,18 907,4 676,1 4,346 68,3 17,3 0,191 10,7 466,0 1,10 
170 7,92 897,3 712,3 4,380 67,9 17,3 0,181 11,3 443,5 1,05 
180 10,03 886,9 758,0 4,417 67,4 17,2 0,173 11,9 422,8 1,00 
190 12,55 886,0 792,3 4,459 67,0 17,1 0,165 12,6 400,2 0,96 
200 15,55 863,0 836,1 4,505 66,3 17,0 0,158 13,3 376,1 0,93 
210 19,08 852,8 876,5 4,555 65,5 16,9 0,153 14,1 354,7 0,91 
220 23,20 840,3 912,3 4,614 64,5 16,6 0,149 14,8 331,6 0,89 
230 27,98 827,3 954,6 4,681 63,7 16,4 0,145 15,9 310,0 0,88 
240 33,48 813,6 997,2 4,756 62,8 16,2 0,141 16,3 285,5 0,87 
250 39,78 799,0 1050,6 4,844 61,8 15,9 0,137 18,1 265,9 0,86 
260 46,94 781,5 1103,1 4,949 60,5 15,6 0,135 19,7 237,4 0,87 
270 55,05 767,9 1185,3 5,070 59,0 15,1 0,133 21,6 214,8 0,88 
280 64,19 750,7 1236,8 5,230 57,4 14,6 0,131 23,7 191,3 0,90 
290 74,45 732,3 1290,0 5,485 55,8 13,9 0,129 26,2 168,7 0,93 
300 85,92 712,5 1344,9 5,736 54,0 13,8 0,128 29,2 144,2 0,97 
310 98,70 691,1 1402,2 6,071 52,3 12,5 0,128 32,9 120,7 1,03 
320 112,9 667,1 1462,1 6,574 50,6 11,5 0,128 38,2 98,10 1,11 
330 128,65 640,2 1526,2 7,244 48,4 10,4 0,127 43,3 76,71 1,22 
340 146,08 610,1 1594,8 8,165 45,7 9,17 0,127 53,4 56,7 1,39 
350 165,37 574,4 1671,4 9,504 43,0 7,38 0,126 66,8 38,16 1,60 
360 186,34 538,0 1761,5 13,98 39,5 5,36 0,126 109 20,21 2,35 





Коефіцієнти теплопровідності і тепловий опір 
 
Таблиця В.1 
Коефіцієнти теплопровідності деяких матеріалів  













Дерево (сосна) поперек волокон 













Кладка зі звичайної цегли 
    «       «  вогнетривкої цегли 














Магнезія 85% в порошку 







































































Примітка:  * – при температурі 800-1100 С; 












   «     середньої якості 
   «     гарної якості 
   «     очищена 






Нафтопродукти чисті, масла, пари холо-
доагентів 
Нафтопродукти сирі 












Примітка: * Для води менше значення теплової провіднос-








Основні характеристики насосів 
 
Таблиця Г.1  
Технічні характеристики відцентрових насосів, які вико-
ристовуються в хімічній промисловості 
        




н тип Nн, кВт дв 

























Х8/30 2,4·10-3 17,7 
24 
30 









Х20/18 5,5·10-3 10,5 
13,8 
18 









Х20/31 5,5·10-3 48 
25 
31 









Х20/53 5,5·10-3 34,4 
44 
53 









Х45/21 1,25·10-2 13,5 
17,3 
21 









Х45/31 1,25·10-2 19,8 
25 
31 









Х45/54 1,25·10-2 32,6 
42 
54 









Х90/19 2,5·10-2 13 
16 
19 









Х90/33 2,5·10-2 25 
29,2 
33 









Х90/49 2,5·10-2 31,4 
40 
49 











продовження таблиці Г.1 
        




н тип Nн, кВт дв 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Х90/85 2,5·10-2 50 
70 
85 









Х/160/29/2 4,5·10-2 20 
24 
29 









Х160/49/2 4,5·10-2 33 
40 
49 

































Х280/42 8·10-2 29,6 
35 
42 









Х280/72 8·10-2 51 
62 
72 









Х500/25 1,5·10-1 19 
22 
25 









Х500/37 1,5·10-1 25 
31,2 
37 









Примітка: 1. Насоси призначені для перекачування хімічно ак-
тивних і нейтральних рідин, які не мають включень або ж з твердими 
включеннями, що становлять до 0,02%, при розмірі частинок до  
0,2 мм.  
2. Кожний насос може бути виготовлені з трьома різними діа-
метрами робочого колеса, що відповідає трьом значенням напору в 
області оптимального ККД н. 
